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Puntos de muestreo 
 

 

Los puntos de muestreo (PM) son aquellos lugares dentro de cada ZA que han sido 
designados para la toma de muestras de agua para el control de su calidad. 

 

Se han muestreado 40.383 puntos de muestreo distintos en el año 2.010, de los cuales 27.442 
son de infraestructuras, excepto captación y 12.746 de grifo. Corresponden al 58% y el 35% del total 
de PM notificados respectivamente. 

En los puntos de muestreo de Grifo, el porcentaje de PM muestreados respecto a los de alta es 
muy bajo dado que se van acumulando aquellos correspondientes a hogares que no son muestreados de 
nuevo. En cuanto a la disminución del porcentaje de PM de infraestructuras respecto al año 2009, se 
debe a la gran notificación de PM en zona rural durante el año 2010, pero en los que aún no han sido 
notificados boletines.  

En el gráfico siguiente se presenta la distribución del tipo de punto de muestreo con datos de 
calidad durante el año 2010, siendo el más frecuente el de red de distribución (40%) seguido del de 
grifo (32%). 

TRATAMIENTO
2%
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26%

RED
40%

GRIFO
32%

 

 
Mapa: Número de puntos de muestreo de redes de distribución por municipio, durante 2010. 
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Boletines de Análisis 
 

 

 

Los boletines de análisis contienen los resultados de un análisis del control de calidad del 
agua de consumo humano.  

Existen varios tipos de análisis. Los oficiales, que se nombran en la legislación, son:  

 Análisis de control: tiene por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria la información 
sobre la calidad organoléptica y microbiológica del agua de consumo humano, así como información 
sobre la eficacia del tratamiento de potabilización. 

 Análisis completo: tiene por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria información para 
determinar si el agua de consumo humano distribuida respeta o no los valores paramétricos 
definidos en la legislación.  

 Examen organoléptico: consiste en la valoración de las características organolépticas del agua de 
consumo humano en base al olor, sabor, color y turbidez. 

 Control en grifo: tiene por objeto conocer la calidad del agua de consumo que le llega al 
consumidor y se controlan aquellos parámetros que podrían cambiar a lo largo de la instalación 
interior. 

Además de estos análisis oficiales, se notifican tambien los correspondientes a la vigilancia sanitaria 
realizada por la autoridad sanitaria competente y otros tipos de análisis, entre los que destaca el 
control de la desinfección, solicitado en algunas comunidades autónomas en su programa 
autonómico.  

 

En el año 2.010 se han notificado 583.230 boletines en SINAC. El 42% de los boletines son de 
análisis oficiales (análisis de control, análisis completo, examen organoléptico y control en grifo) según el 
Real Decreto 140/2003 y vigilancia sanitaria. 

En la distribución de los boletines por tipo de análisis se observa que el 25% son Análisis de 
control y Análisis completo (3%). Los análisis de vigilancia sanitaria han constituido el 1% del total 
de boletines notificados en el año 2.010. 

 

En la siguiente tabla se presenta el número de boletines por tipo de análisis de los últimos años: 

Tipo de análisis 2008 2009 2010 % (2010) 

Análisis completo 15.709 16.158 18.206 3 

Análisis de control 138.626 141.176 145.616 25 

Control en grifo 13.648 15.398 20.530 4 

Examen organoléptico 41.750 53.920 59.270 1 

Vigilancia sanitaria 2.076 2.905 4.038 10 

Control desinfección 231.947 267.313 272.927 47 

Otros tipos 42.456 56.324 62.643 11 

TOTAL 486.212 553.194 583.230  

 

El 73% de las zonas de abastecimiento notificadas en SINAC, comunicaron boletines de análisis 
de agua de consumo humano. 

El 91% de las ZA que realizaron boletines notificaron análisis de control, un 6% menos que en 
el año anterior; el 65% de las ZA que realizaron boletines notificaron análisis completos, un 13% más 
que en 2009; y el 44% de las ZA que realizaron boletines notificaron análisis de grifo, un 7% más que 
en el año anterior. La autoridad sanitaria ha notificado boletines de análisis del 20 % de las ZA al igual 
que en 2009. 
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Respecto a la población censada, según los datos notificados en SINAC, se han realizado 
análisis de control o análisis completo para el 89% y 86% de la población censada respectivamente; 
análisis de grifo para el 45% y vigilancia sanitaria para el 12% de la población censada. 

El número mínimo de parámetros por tipo de boletín según el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero es: 

Tipo de análisis Nº mínimo de parámetros por boletín 

A. Completo 49 

A. de Control 9 

C. en Grifo 14 

E. Organoléptico 4 

 

Los resultados obtenidos para el año 2010 han sido: 

Tipo de análisis 
Nº medio de parámetros 

por boletín 
Nº máximo de 

parámetros por boletin 

A. Completo 15 149 

A. de Control 5 50 

C. en Grifo 5 21 

E. Organoléptico 4 21 

Vigilancia sanitaria 5 28 

Control desinfección 2 32 

 

Siendo en todos los casos 1 el número mínimo de parámetros por boletín.  

Como se puede observar, solo en el Examen organoléptico la media está conforme al Real 
Decreto 140/2003; en el resto de tipos de análisis, la media está por debajo de lo que debería notificarse. 

Por tipo de puntos de muestreo, en depósito los boletines han contenido como media 4 
parámetros y un máximo de 149; en Grifo, 5 y 35; en red de distribución 4 y 108; y en 
tratamiento, 6 y 75 respectivamente. 

Por grupo de parámetro, los plaguicidas individuales han sido notificados por boletín, una 
media de 22 y un máximo de 149; los indicadores 5 y 19 respectivamente, y los químicos 5 como 
media y 24 como máximo. 

Por tipo de punto de muestreo, más de la mitad de los boletines notificados en SINAC en el 
año 2.010 fueron controles en red de distribución. El porcentaje del número de boletines por tipo de PM 
se presenta en la tabla siguiente: 

Tipo de PM 2008% 2009 % 2010 % 

Red  51 51 52 

Depósito 39 40 38 

Tratamiento 3 6 6 

Grifo  7 3 4 

Otros < 0.1 < 0.1 <0.1 

 

Se mantiene la proporción de boletines en red y tratamiento, disminuye la de depósito y aumenta en 
grifo. 
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Mapa: Número de boletines de análisis oficiales (control. completo, organoléptico y grifo) notificados 
por municipio en el año 2.010 

Número de boletines oficiales notificados en SINAC por municipio. 2010
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Mapa: Número de boletines de grifo notificados por municipio en el año 2.009 
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Parámetros controlados 
 

 

 

Los parámetros son agentes biológicos, químicos o físicos que se controlan en el agua de consumo para 
saber la calidad de esta. Usualmente se controlan 53 parámetros oficiales o con valor paramétrico 
(parámetros VP), que nos indican si un agua de consumo podría tener un riesgo para la salud, en el caso 
de sobrepasar unos determinados valores señalados en la legislación.  

 Los microbiológicos, nos indican sobre todo el riesgo de posible contaminación fecal y sus riesgos 
derivados. 

 Los químicos, nos indican una contaminación química industrial, agrícola, urbana o por el propio 
tratamiento de potabilización realizado de forma inadecuada. 

 Los indicadores, nos señalan la calidad general del agua, la eficacia del tratamiento de potabilización 
y la posible aceptación del consumidor. 

 Los radiactivos, nos indican la posible contaminación natural o artificial por elementos radiactivos. 

 

Se han notificado en SINAC 392 parámetros distintos en el año 2.010, estos parámetros 
notificados no solo son los parámetros de la legislación vigente sino otros parámetros que los gestores y 
la administración sanitaria han creido conveniente controlar.  

Respecto a los parámetros objeto de este informe se han considerado los 53 del Anexo I del Real 
Decreto 140/2003, junto al Índice de Langelier. También se han notificado los parámetros 
individualizados de los parámetros sumatorios: Trihalometanos, Hidrocaburos Policíclicos Aromáticos y 
Tricloroeteno + Tetracloroeteno.  

Parámetros Nº 

Oficiales del RD 140/2003 53 
Plaguicidas individuales 239 
Parámetros individualizados 10 
Otros parámetros 90 

 

Según el grupo de parámetros y teniendo en cuenta la tabla anterior, la distribución durante el 
año 2.010 ha sido la siguiente: 

Grupo de parámetros 
Oficiales del 

RD140 
Plaguicidas 
individuales 

Parámetros 
individualizados 

Otros 
parámetros 

TOTAL 

Indicadores 20   19 39 
Microbiológicos 3   9 12 
Plaguicidas  239   239 
Productos 3    3 
Químicos 23  10 54 87 
Radiactividad 4   8 12 
TOTAL 53 239 10 90 392 

 

El grupo de parámetros VP que han notificado mayor proporción de determinaciones son los 
indicadores (75%) que incluyen los organolépticos. En la tabla siguiente se presenta la distribución de 
determinaciones por grupo de parámetro. 

Grupo de parámetro 2009 % 2010 % 

Microbiológicos  7 8 
Indicadores 48 49 
Organolépticos 26 26 
Químicos 13 11 
Plaguicidas 5 6 
Radiactividad < 0,1 < 0,1 
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Determinaciones notificadas 
 

 

 

Se han notificado en el año 2.010 más de 3,6 millones de determinaciones de parámetros de la 
legislación.  

El 81% de las determinaciones VP notificadas fueron realizadas en muestras de red de 
distribución y en depósito. La distribución comparada entre 2008, 2009 y 2010 del número de 
determinaciones por tipo de PM se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tipo de PM 2008 % 2009 % 2010 % 

Red  1,3 106 44 1,5 106 44 1,68 x 106 44 

Depósito 1,1 106 37 1,3 106 39 1,38 x 106 37 

Trataniento 0,4 106 13 0,4 106 12 0,43 x 106 12 

Grifo 0,2 106 6 0,2 106 5 0,25 x 106 7 

Otros 343 < 0,01 146 < 0,01 0,01 x 106 0,3 

 

 

MAPA: Determinaciones totales notificadas en SINAC por municipio. Año 2010. 
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MAPA: Determinaciones microbiológicas notificadas en SINAC por municipio. Año 2010. 

Número de determinacones microbiológicas por municipio. 2010
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MAPA: Determinaciones químicas notificadas en SINAC por municipio. Año 2010. 

Número de determinaciones químicas por municipio. 2010
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MAPA: Determinaciones de indicadores notificadas en SINAC por municipio. Año 2010. 

Número de determinaciones de indicadores por municipio. 2010
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MAPA: Determinaciones de radiactividad notificadas en SINAC por municipio. Año 2010 

Número de determinaciones de radiactividad por municipio. 2010
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MAPA: Determinaciones de plaguicidas notificadas en SINAC por municipio. Año 2010 

Número de determinaciones de plaguicidas por municipio. 2010
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Laboratorios de control 
 

 

 

En el año 2.010 había 538 laboratorios notificados en SINAC de los cuales 440 laboratorios 
(82%) notificaron boletines de análisis del año 2010 en SINAC. Es decir que en 2010 ha habido 98 
laboratorios que no han notificado ni un solo boletín de análisis. 

 

MAPA: Laboratorios de control oficial de agua de consumo por provincia. Año 2010 
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EVALUACION 
 

 

 

En este capítulo se presentan los indicadores de utilización del SINAC; el cumplimiento con la legislación 
respecto a la frecuencia de muestreo y la calidad sanitaria del agua de consumo humano. 

 

 

A. Utilización del sistema de información 
 

 

En el año 2010, las infraestructuras y ZA notificadas en el SINAC han representado el 94% de la 
población censada.  

Han estado notificados el 76% de los municipios, con la distribución siguiente:  

 

Tamaño del municipio 2009 2010 

> 5.000 hb. 93% 95% 

< 5.000 hb. 48% 72% 

 

Faltan 62 municipios mayores de 5.000 hb y 1.894 menores, por notificar en SINAC. 

 

La evolución de notificación de infraestructuras desde el año 2.003 a 2.010 ha sido: 

16.000 

14.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

-  
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Red
Depósito
Tratamiento
Captación

 

 

La inflexión a partir del año 2009 es debido presumiblemente a la aparición de ATLANTIS con la 
representación gráfica de los datos notificados en SINAC. 
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La evolución del número de usuarios profesionales dados de alta en SINAC desde el año 2.003 a 2.010 
ha sido: 
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La evolución del número de accesos profesionales y del ciudadano al SINAC desde el año 2.005 a 2.010 
ha sido: 
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El incremento de accesos profesionales en 2010 puede explicarse debido al aumento de uso del 
sistema para dar de alta cerca de 4.000 nuevas zonas de abastecimiento; el incremento en 
accesos del ciudadano podría deberse a la consulta de la Guía de Desalación que se presentó en 
enero de 2010.
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B. Frecuencia de muestreo 
 

 

Se tiene información sobre la calidad del agua de consumo del 90% de la población censada.  

Para esta evaluación se han considerado únicamente los análisis oficiales notificados en SINAC: Análisis 
de control, análisis completo y análisis de control en grifo. 

Para facilitar la evaluación, para el análisis de control y completo se han utilizado los estandares basados 
en la norma europea (Directiva 98/83/CE) y para el análisis de grifo los estándares de la normativa 
nacional (Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero). 

 

 

Análisis completo  
 

 

La frecuencia mínima de muestreo del análisis completo para un abastecimiento es la siguiente: 

 Menos de 500 habitantes: queda a criterio de la autoridad sanitaria autonómica. 

 Entre 500 y 5.000 habitantes: 1 análisis por año 

 Entre 5.000 y 50.000 habitantes: 1 + 1 por cada 16.500 habitantes o fracción por año 

 Entre 50.000 y 500.000 habitantes: 3 + 1 por cada 50.000 habitantes o fracción por año 

 Más de 500.000 habitantes: 10 + 1 por cada 250.000 habitantes o fracción por año 

 

El análisis completo lo han notificado 4.010 ZA que corresponden al 86% de la población. 

Si lo valoramos según las ZA notificadas en SINAC que deberían haber notificado análisis completos, el % 
de conformidad con la frecuencia de muestreo es del 73% de las ZA y el 83% de la población censada. 

Se presenta el porcentaje de ZA con la frecuencia de muestreo conforme por intervalo de población, 
según las ZA notificadas en SINAC: 

Población ZA conformes 
500 – 5.000 69 % 

5.000 – 50.000 81 % 
50.000 – 500.000 92 % 

>500.000 100 % 
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Análisis de control 
 

 

La frecuencia mínima de muestreo del análisis de control para un abastecimiento es la siguiente: 

 Menos de 500 habitantes: no se contempla a nivel europeo y al menos sería 1 a nivel nacional. 

 Entre 500 y 5.000 habitantes: 4 análisis por año 

 Mas de 5.000 habitantes: 4 + 3 por cada 5.000 habitantes o fracción por año 

 

El análisis de control lo han notificado 6.009 ZA que corresponden al 89% de la población censada.  

Si lo valoramos según las ZA notificadas en SINAC que deberían haber notificado análisis de control, el % 
de conformidad con la frecuencia de muestreo es del 58% de las ZA y el 78% de la población censada. 

Se presenta así el porcentaje de ZA con la frecuencia de muestreo conforme por intervalo de población, 
según las ZA notificadas en SINAC: 

Población ZA conformes 
500 51 % 

500 – 5.000 67 % 
5.001 – 50.000 77 % 

50.001 – 500.000 89 % 
>500.000 91 % 

 

 

Control en grifo 
 

 

La frecuencia mínima de muestreo del control de grifo para un abastecimiento es la siguiente: 

 Menos de 500 habitantes: 4 análisis por año. 

 Entre 500 y 5.000 habitantes: 6 análisis por año 

 Mas de 5.000 habitantes: 5 + 2 por cada 5.000 habitantes o fracción por año 

 

El control en grifo lo han notificado 2.904 ZA que corresponden al 45% de la población censada.  

Si lo valoramos según las ZA notificadas en SINAC que deberían haber notificado controles en grifo, el % 
de conformidad con la frecuencia de muestreo es el 15% de las ZA y el 15% de la población censada. 

Se presenta así el porcentaje de ZA con la frecuencia de muestreo conforme por intervalo de población, 
según las ZA notificadas en SINAC: 

Población ZA notificadas 
500 14 % 

500 – 5.000 18 % 
5.001 – 50.000 16 % 

50.001 – 500.000 20 % 
>500.000 9 % 

 

Cabe destacar que los municipios donde más controles de grifo han notificado son: Madrid, Ponferrada 
y Barcelona. 
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En el gráfico siguiente se presenta la conformidad de las ZA (%) con la frecuencia de muestreo por 
tipo de análisis y por tamaño de ZA. 
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C. Calidad Sanitaria de las Aguas 
 

 

EL agua de consumo humano se califica sanitariamente en los siguientes grupos: 

 AGUA APTA 

 Agua apta para el consumo: cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o 
sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana 
y cumpla con los valores paramétricos especificados en las partes A, B, C y D del anexo I del RD 
140/2003. 

 Agua apta para el consumo con no conformidad: cuando cumpla lo anterior excepto la 
parte C del Anexo I del Real Decreto 140/2003 hasta ciertos valores límite consensuados entre 
las Comunidades Autónomas y el Ministerio contenidos en el documento del desarrollo del 
artículo 27.7 de 9 de febrero del 2005. 

 AGUA NO APTA 

 Agua no apta para el consumo: cuando no cumpla uno o varios de los valores paramétricos 
especificados en las partes A, B y D del anexo I del RD 140/2003 o, iguale o supere los valores 
consensuados de no aptitud para la parte C del Anexo I. 

 Agua no apta para el consumo y con riegos para la salud: cuando el agua no apta alcance 
niveles en uno o varios parámetros cuantificados que la autoridad sanitaria considere que han 
producido o puedan producir efectos adversos sobre la salud de la población. 

 

 

1.- Conformidad de los boletines de análisis 

 

Durante el año 2.010, el 99,5% de los boletines notificados en SINAC, han sido aptos para el consumo.  

Se presentan la calificación sanitaria de los boletines notificados en SINAC para el año 2.010 respecto al 
año anterior: 

CALIFICACIÓN SANITARIA DE LA MUESTRA 2009 2010 

Agua apta para el consumo 97,07 96,54 

Agua apta para el consumo, con no conformidad 2,52 2,99 

Agua no apta para el consumo 0,38 0,43 

Agua no apta para el consumo y con riesgos para la salud 0,03 0,04 

 

Comparando los últimos tres años: 

Calificación Sanitaria 2008 2009 2010 

Agua apta para el consumo 99,1 99,6 99,5 

Agua no apta para el consumo 0,9 0,4 0,5 

 

En relación al tipo de punto de muestreo, en la tabla siguiente se señala el porcentaje de boletines con 
agua apta para el consumo de los tres últimos años: 

Tipo de PM 2008 2009 2010 

Tratamiento 99,4 99,4 99,7 

Depósito 99,5 99,6 99,6 

Red  99,5 99,6 99,6 

Grifo 98,4 98,5 98,2 
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Por tipo de análisis, en la tabla siguiente se presenta el porcentaje de boletines con agua apta para el 
consumo de los tres últimos años: 

Tipo de Análisis  2008 2009 2010 

Análisis de control  99,0 99,2 99,1 

Análisis completo  96,0 96,0 96,3 

Control en grifo  98,4 98,6 98,7 

Examen organoléptico  99,9 100 99,9 

Vigilancia Sanitaria 94,9 95,8 93,5 

Control de desinfección  > 99,9 > 99,9 > 99,9 

Otros  99,7 99,5 99,7 

 
El 98,8% de los boletines oficiales (A. completo, de control y control en grifo) han sido aptos para el 
consumo. 

 
Evolución de la conformidad de los boletines de análisis en global y los boletines oficiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Conformidad de las Zonas de Abastecimiento 

 

Han notificado boletines oficiales (A. completo, de control y control en grifo) 6.385 ZA.  

El 13% de las ZA han tenido calidad no apta para el consumo en más del 5% de sus boletines, lo 
cual corresponde al 3% de la población censada. Por tamaño de ZA, han tenido más del 5% de 
boletines oficiales no aptos, el 6% y 14% de las ZA mayores y menores respectivamente. 

El 15% de la ZA ha tenido algún boletín no apto, ese 2% de diferencia respecto al indicador anterior, es 
debido a diversas incidencias usuales en los abastecimientos urbanos. 
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3.- Conformidad de las determinaciones realizadas 

 

La conformidad de las determinaciones notificadas por cada grupo de parámetros se presenta en la tabla 
siguiente: 

Grupo de parámetros 2008 2009 2010 

Microbiológicos  99,7 99,8 99,1 

Químicos  99,7 99,7 99,3 

Plaguicidas  99,9 >99,9 >99,9 

Organolépticos  99,8 99,8 99,7 

Indicadores  98,4 98,7 97,7 

Radiactividad  99,9 99,3 96,8 

 

 

 

4.- Conformidad (%) por parámetro en el año 2.010 ha sido: 
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100
Dicloroetano, HPA, Microcistina LR, Nitritos, Acrilamida, Sulfato

Epiclorhidrina, Cloruro de vinilo, Tritio, Actividad b resto 93
Plaguicida Individual, Cloro combinado residual 95 Sodio

99,99
95

90
Selenio, Mercurio, Tri+Tetracloroeteno, Olor, Sabor Cloruro, Nitrato

99,98
85

96
Cadmio, Total plaguicidas, Plomo, Amonio, Níquel, Bromato Fluoruro

99,9 80

97
Cobre, Antimonio, Manganeso Rec. colonias a 22ºC, Aluminio, Cloro libre residual

99,8
98

Oxidabilidad, Boro Hierro, DIT, pH, Arsénico, Bact. Coliformes

99,7 99,1
Color, Conductividad C. Perfringens, Enterococo, E. coli

99,5 Turbidez COT, THMs

99,4 99,3
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D. Resumen por parámetro 

 

 
Parámetros microbiológicos: 
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001 Escherichia coli 6.403 90 176.077 42 0.07 UFC/100 ml 99.7 94.0 

002 Enterococo 4.093 86 22.346 6 0.14 UFC/100 ml 99.6 97.8 

003 Clostridium perfringens 5.493 88 82.806 20 0.04 UFC/100 ml 99.7 97.0 

 

 

Parámetros químicos:  
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004 Antimonio 3.960 85 13.488 3 0.10 g/L 99.8 99.9 

005 Arsénico 4.064 85 13.977 3 0.6 g/L 99.0 98.4 

006 Benceno 3.852 84 12.348 3 0.02 g/L 100 100 

007 Benzo(�)pireno 3.908 84 12.724 3 0.0001 g/L 99.9 99.9 

008 Boro 3.895 86 14.346 4 0.15 mg/L 99.6 99.6 

009 Bromato 622 6 2.040 1 0.08 g/L 99.8 99.5 

010 Cadmio 4.005 86 14.942 4 0.06 g/L 99.9 99.9 

011 Cianuro 3.806 84 12.636 3 0.5 g/L 100 100 

012 Cobre 4.419 86 26.752 7 0.02 mg/L 99.9 99.5 

013 Cromo 4.109 86 22.791 6 0.5 g/L 100 100 

014 1,2-Dicloroetano 3.863 85 12.832 3 0.02 g/L 100 100 

015 Fluoruro 4.001 86 19.642 5 0.28 mg/L 98.1 98.7 

016 HPA 3.844 84 12.395 3 0.002 g/L 100 100 

017 Mercurio 3.885 85 13.745 3 0.02 g/L 99.9 99.9 

018 Microcistina 708 35 2.245 1 0.01 g/L 100 100 

019 Níquel 4.052 86 22.727 6 0.58 g/L 99.9 99.6 

020 Nitrato 4.304 86 29.231 7 11.02 mg/L 97.0 95.2 

021 Nitritos 4.169 85 62.260 16 0.006 mg/L 99.9 99.8 

022 Total de plaguicidas 3.821 83 12.727 3 0.01 g/L 99.9 99.9 

023 Plaguicida individual 2.270 68 187.505 40 0.0005 g/L 99.9 99.7 

024 Plomo 4.235 86 23.538 6 0.90 g/L 99.8 99.7 

025 Selenio 3.889 85 13.438 3 0.58 g/L 99.9 99.9 

026 Trihalometanos(THMs) 4.000 85 17.817 4 29.3 g/L 99.4 98.5 

027 Tri + Tetracloroeteno 3.798 85 12.611 3 0.08 g/L 99.9 99.9 

028 Acrilamida 163 6 743 2 0.0006 g/L 100 100 
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029 Epiclorhidrina 151 6 625 2 0.0007 g/L 100 100 

030 Cloruro de Vinilo 165 6 660 2 0.003 g/L 100 100 

 

 

Parámetros Indicadores: 
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031 Bacterias coliformes 6.414 89 175.766 42 0.5 UFC/100 ml 99.1 86.9 

032 Rec. de colonias a 22ºC 5.506 88 81.182 20 15.5 UFC/ml 98.8 88.8 

033 Aluminio 4.327 87 52.924 13 55.3 g/L 98.5 93.0 

034 Amonio 6.505 90 173.967 41 0.07 mg/L 99.9 99.2 

035 Carbono Orgánico total 1.404 68 7.470 2 1.48 mg/L   

036 Cloro combinado res. 2.654 57 183.322 68 0.33 mg/L 99.6 99.3 

037 Cloro libre residual 6.384 89 453.814 108 0.62 mg/L 96.1 81.9 

038 Cloruro 4.017 86 17.265 4 84 mg/L 95.7 97.0 

039 Color 6.480 90 235.552 56 1.3 mg Pt-Co/L 99.7 96.2 

040 Conductividad 6.508 90 178.985 42 436.6 S/cm 99.7 99.1 

041 Hierro 4.708 87 37.748 9 17.9 g/L 99.1 97.4 

042 Manganeso 4.121 86 23.151 6 2.4 g/L 99.8 99.4 

043 Olor 6.381 88 230.932 56 0.4 I.D. 99.7 99.5 

044 Oxidabilidad 3.171 64 20.407 7 0.85 mg/L 99.9 99.7 

045 PH 6.505 90 297.648 71 7.74  98.9 91.3 

046 Sabor 6.238 87 229.829 56 0.4 I.D. 99.9 99.5 

047 Sodio 3.960 86 14.755 4 47.4 mg/L 95.8 97.2 

048 Sulfato 4.037 86 17.166 4 79.02 mg/L 92.2 91.5 

049 Turbidez 6.507 90 250.798 59 0.43 UNF 99.7 94.5 

 

 

Radiactividad 
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050 Dosis Indicativa Total 90 4 286 1 0.002 mSv/año 99.3 98.9 

051 Tritio 123 22 612 1 0.15 Bq/L 100 100 

052 Actividad  total 157 23 721 1 0.02 Bq/L 95.9 92.9 

053 Actividad  resto 112 23 588 1 0.01 Bq/L 100 100 
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CONCLUSIONES 
 

 

1º. La calidad sanitaria del agua de consumo en España en el año 
2.010 es apta para el consumo en el 99,5% de los boletines de análisis 
oficiales notificados en SINAC. 

2º. La información sobre calidad del agua de consumo notificada en 
SINAC corresponde al 94% de la población censada, con 77 
determinaciones por cada 10.000 habitantes.  

3º. La conformidad con la legislación por grupo de parámetros está 
por encima del 99% en el caso de los microbiológicos (99,1%), 
quimicos (99,3%), plaguicidas (99,9%) y organolépticos (99,7%). 

4º. Los parámetros con una conformidad con la legislación menor del 
98% son: Actividad  total (91%), Sulfato (92%), Sodio (93%), 
Cloruro y Nitrato (95%), Fluoruro (96%), así como recuento de colonias 
a 22ºC, Aluminio y Cloro libre residual (97%).  

5º. Se ha producido un incremento de notificación en 2.010 de 
todas las entidades de información en SINAC:  

a. en zonas de abastecimiento (57%), 
b. en puntos de muestreo con boletines de calidad (19%),  
c. en boletines (5%),  
d. en parámetros (7%) y  
e. en determinaciones (6%). 

6º. La información sobre calidad del agua de consumo notificada en 
SINAC corresponde al 76% de los municipios. 

7º. Han notificado boletines 6.584 Zonas de Abastecimiento (73% 
del total de zonas dadas de alta en SINAC). Asimismo se han 
muestreado 40.383 puntos de muestreo distintos, con un total de 
583.230 boletines de análisis y 3,6 millones de determinaciones. 

8º. En relación con el cumplimiento con la frecuencia mínima de 
muestreo, para el análisis de control ha sido del 78%, para el análisis 
completo del 86% y para el control en grifo del 45%. 
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